DOCOL

TORNEIRAS PARA LAVATORIO COM ACIONAMENTO MANUAL E
FECHAMENTO AUTOMATICO
GRIFOS PARA LAVATORIO CON ACCIONAMIENTO MANUAL Y CIERRE AUTOMATICO

SINGLE TAPS WITH AUTOMATIC SHUTT-OFF FOR USE WITH SANITARY
APPLIANCES INSTALLED IN WASHROOMS
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DOCOL METAIS SANITARIOS LTDA
Industria Brasileira — CNPJ 75.339.051/0001-41
Av. Edmundo Doubrawa, 1001 — Zona Industrial Norte — CEP 89.219-502 — Joinville/SC
Docol Responde — 0800 474 333 — dresponde@docol.com.br

00774038 17160706 00632806

2945400r0| nome do fornecedor

Demis pai I ) . Caracteristicas Técnicas / Caracteristicas Técnicas/ Technical data
emas paises, por favor entre en contacto con el Distribuidor Autorizado de Docol en su pais.
Other countries, please contact Docol Authorized Distributor in your country.
Pour obtenir d'autres informations, veuillez vous adresser au Distributeur Agréé Docol dans votre pays. BITOLA FAIXA DE PRESSAO TEMPO DE CICLO TEMPERATURA MAXIMA
B ) ' ) DIAMETRO PRESION DE TRABAJO TIEMPO DE CICLO TEMPERATURA MAXIMA
Departamento de Exportacién / Export Department / Département d'Exportation: export@docol.com.br GAUGE WORKING PRESSURE FLUSH TIME MAXIMUM TEMPERATURE
www.docol.com.br
Made in Brazil
DN 19 20 - 400 kPa 40°C

G1/2” . 4-10s
DOCOL ISO 228 3 - 60 psi 104°F




PORTUGUES / ESPANOL / ENGLISH

Notas: (00444506 / 00490706 / 00773838 / 00108304 / 17161006)

1) O flexivel ndo acompanha o produto;

2) Para instalagdo com flexivel com rosca macho utilize uma luva roscavel %%”;

Notas: (00444506 / 00490706 / 00773838 / 00108304 / 17161006)

1) Flexible no acompania el producto;

2) Para instalar la manguera flexible con una conexion de entrada con rosca macho utilice una union de
diametro 2”;

Notes: (00444506 / 00490706 / 00773838 / 00108304 / 17161006)

1) Flexible hose not supplied with the product.

2) To install the flexible hose with a male thread inlet connection use a threadable sleeve 7%”.

Esta embalagem contém / Contenido del packing / This package contains

00444506 00490706 00773838
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PORTUGUES / ESPANOL / ENGLISH

PEGA DE REPOSIGAO: Podera ser adquirida na Assisténcia Técnica Docol. Davidas ligue 0800 474 333 ou
dresponde@docol.com.br / REPUESTO DE MANTENIMIENTO: Podera ser adquirido en el Distribuidor
Autorizado DOCOL en ese Pais. Docol Departamento Exportacion: export@docol.com.br/

SPARE PARTS: Available at Docol Authorized Distributor in your country/ Export Departament:
export@docol.com.br.

ADESIVO ORIENTATIVO: cole-o na parede préximo ao botdo da torneira/ ETIQUETA ADHESIVA: peguela en la
pared cerca del grifo/INSTRUCTION STICKER: stick it at the wall close the tap.

CONSERVAGAO E LIMPEZA: Deve ser usado apenas flanela, 4gua e sabao neutro, pelo menos 1 vez por
semana. Eventualmente pode ser aplicada cera automotiva a base de silicone. Ndo use produtos abrasivos /
CUIDADO Y LIMPIEZA: Debe usar solamente franela, agua y jabén neutro, como una vez en la semana.
Eventualmente puede ser limpiado con cera de coche a base de silicona. No utilice productos abrasivos / CARE
AND CLEANING: only use soft cloth, water and soft soap once a week. Occasionally can be applyed automobiles
wax. Do not use abrasive products.
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DICA / INDICACION / TIP (00774038 / 17160706 / 00632806 / 17160038)

Recomenda-se a aquisi¢ao do RRV (Registro Regulador de Vaz&o - cédigo 13030023) para maior economia de dgua e aumento da
vida util do produto.

Si recomienda la compra del RRC (Registro Regulador de Caudal - cédigo 13030023) para obtener mayor economia de agua y aumentar
la vida util del producto.

It's recommended to buy a Flow Control Valve (code 13030023) to save water and increase the productlife.

TERMO DE GARANTIA (vilido solamente en territorio brasilefio/ Valid only in Brazil)

A DOCOL assegura a partir de 01/03/2015, garantia sem limite de tempo em seus produtos no que tange a defeitos nos materiais e processos de
fabricacao, para o uso em instalagdes residenciais em condigdes normais de acordo com as normas brasileiras aplicaveis ao produto enquanto o
mesmo pertencer exclusivamente ao comprador original (comprador que realizou a compra), com a apresentacéo de documento fiscal de aquisi¢do
ou cadastro feito no site www.docol.com.br/garantia no prazo de 3 (trés) meses apés a compra dos produtos DOCOL.

Para manter a garantia sobre os produtos Docol, qualquer manutencgéo deve ser realizada pela Assisténcia Técnica Autorizada DOCOL que esta
credenciada a executar servigos de troca de pegas de reposigéo originais ou produtos.

Durante os 10 primeiros anos a contar da data de compra validada pela nota fiscal ou cadastro no site indicado, a DOCOL assegura a cobertura dos
custos de pegas de reposi¢éo originais e servigos prestados pela rede de Assisténcias Técnicas Autorizadas. Apds este periodo, a DOCOL garante
sem limite de tempo o envio sem custos das pegas de reposigéo originais ou de um produto novo caso se encaixe nesta condigéo de garantia.

A Docol compromete-se a solucionar problemas consequentes de falhas de materiais e processos de fabricagéo aplicados ao uso em instalagdes
residenciais em condigdes normais conforme as normas brasileiras aplicaveis ao produto, conforme mencionado acima. A responsabilidade da
Docol restringe-se somente ao envio do componente ou produto que apresentou defeito de fabricacéo. A garantia é aplicada a partir da data de
aquisicéo, comprovada através da apresentagao da nota fiscal de compra do produto e/ou cadastro no site www.docol.com.br/garantia.

Hipoteses de exclusdo da garantia:

- Pecas perdidas;

- Pegas danificadas pelo manuseio, instalagéo ou uso inadequados;

- Pecas danificadas pelo desgaste natural do uso, como: anéis de vedagéo, retentores, cunhas, mecanismos de vedacao, baterias, etc.
-Manutengéo incorreta realizada por pessoas nao autorizadas;

- Instalagdes incorretas e/ou erros de especificagéo;

- Produtos com corpos estranhos em seu interior como: cola, lubrificantes, detritos, fita-veda-rosca, estopas, ou que impossibilite o seu correto
funcionamento;

- Produtos instalados onde a agua apresentar impurezas, detritos ou conter substancias estranhas a mesma e que venham causar mau
funcionamento;

- Utilizagéo de pegas néo originais;

-Adaptagéo e/ou acabamento nado original de fabrica;

- Danos causados nos acabamentos por limpeza com liquidos corrosivos, solventes, limpeza com materiais abrasivos, manuseio inadequado,
batidas, quedas, instalagdo em ambientes com atmosfera agressiva e falta de limpeza periodica.

Asseguramos a oferta de componentes de reposi¢do enquanto ndo cessar a comercializagdo do produto. Caso cessada a comercializagéo, a
DOCOL manteré a oferta de reposigéo de sua linha de produtos por um periodo razoavel de tempo, na forma da lei.

A garantia contratual obedecera aos prazos ora estabelecidos, sendo vedada a transferéncia da garantia para outro consumidor,
independentemente de o consumidor té-la utilizado.

INFORMACOES IMPORTANTES:

-Para pegas danificadas pelo desgaste natural do uso, sera considerado o periodo de garantiade 5 (cinco) anos.

-Os produtos instalados em locais publicos, de uso coletivo e/ou ambientes externos terdo o periodo de garantia especifico de 5 (cinco) anos (exceto
produtos eletrénicos).

- Produtos elétricos/eletronicos e produtos instalados para uso industrial terdo o periodo de garantia de 1 (um) ano.

- A DOCOL nao se responsabilizara pelos custos originados por problemas de instalagdo e manutencéo inadequada, e pelo uso de pegas de
reposigao ndo originais.

- Alguns produtos, pelas suas caracteristicas, tém um tempo de garantia especifico, diferente do tempo constante deste termo. Neste caso, vale o
termo constante no seu préprio manual de instrugéo.

-Agarantia sem limite de tempo nao é valida para aquisi¢des feitas através de construtoras. Para esta compra, a garantia sera de 10 (dez) anos.

- Pegas com acabamentos superficiais executados através de pintura ou verniz terdo o prazo de garantia de 5 (cinco) anos.

- Para alimpeza periédica, recomenda-se a limpeza semanal com flanela Umida e sabao neutro. Ndo deverao ser utilizados produtos a base de cloro
(hipoclorito, agua sanitaria, etc.), bem como néo é recomendada a utilizagéo de esponjas de ago. Eventualmente podera ser realizada a aplicagdo de
cera automotiva a base de silicone.

Nao sendo caracterizada a garantia, a responsabilidade de qualquer 6nus sera do consumidor.

A DOCOL estaé sempre buscando aperfeicoamento tecnolégico em seus produtos. Por isso, podera alterar seus produtos sempre que julgar
necessario, sem prévio aviso.

Esta garantia é concedida para produtos adquiridos e instalados em territorio nacional.

Garantia: Llame el Distribuidor Autorizado Docol en ese Pais o Docol Departamento Exportacion: export@docol.com.br
Warranty: Call Docol Authorized Distributor in your country or Docol Export Department : export@docol.com.br
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Regulagem de tempo / Tiempo de regulacién / Adjusting time

00774038

PORTUGUES / ESPANOL / ENGLISH

GARANTIA: Veja pagina 11. Para um melhor desempenho do sistema hidraulico, recomendamos
seguir projeto realizado por profissional credenciado ao CREA e seguir as normas ABNT, bem
como nosso manual de instalagéo.

GARANTIA: Llame el Distribuidor Autorizado DOCOL en ese Pais. Docol Departamento
Exportacion: export@docol.com.br.

Para una mejor performance del sistema, recomendamos seguir proyecto realizado por
profesional cualificado y seguir las normas técnicas relevantes y las instrucciones de instalacion.

WARRANTY: Call Docol Authorized Distributor in your country/ Export Departament:
export@docol.com.br.

For a better perfomance of the hydraulic system, we recommend following a project made by a

Manutengao / Mantenimiento / Maintenance

1

Registro Regulador de Vazao
Registro Regulador de Caudal
Flow Control Valve

specialized professional as well as all relevant standards and the installation standard.

MANUTENGAO

SINTOMA

PROVAVEIS CAUSAS

SOLUCAO

Nao sai agua pela
torneira ou pouca

Alimentagao de agua interrompida

Verifique/abra a alimentagao

RRYV (parcialmente) fechado

Abra o RRV

Filtro do RRV obstruido

Limpe ou substitua

Limpeza do arejador / Limpieza del aireador / Aerator cleaning
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vazéo
Arejador obstruido Limpe ou substitua
i ) Pistao danificado Substitua-o
A agua sai
continuamente Eixo danificado Substitua-o
(vazamento) — -
Sede danificada Substitua-o
Tempo de Pistéo danificado Substitua-o
funcionamento curto | gjjingro danificado Substitua-o

Tempo de funcionamento longo

Pistao danificado/obstruido

Regular com o sistema regulador
de tempo ( 17160138 - 17160038)
ou substitua-o

Excesso de
vazéo

00444506 /00490706 /00773838

00108304 /17161006

RRV néo foi instalado

Instale-o

RRYV (totalmente) aberto

Ajuste a vazéo

Vazamento sob o
botéo

Retentor danificado

Substitua-o

Eixo danificado

Substitua-o




MANTENIMIENTO

Instalagao/ Instalacion/ Installation

SINTOMA

CAUSA

SOLUCION

No sale agua por el grifo o
poco caudal

Suministro del agua interrompido

Verifique/abra el suministro

RRC (parcialmente) cerrado

Abra el RRC

Restrtor de vazdo [~ ' VERIFIQUE A PRESSAO LOCAL E INSTALE DE ACORDO COM A TABELA ABAIXO.
Restrictor de caudal | VERIFIQUE LA PRESION LOCAL E INSTALE DE ACUERDO CON LA TABLA ABAJO.
Flow restrictor CHECK THE LOCAL PRESSURE AND INSTALL ACCORDING TO THE CHART BELLOW.

Filtro del RRC obstruido

Limpie o reemplace

Aerador obstruido

Limpie o reemplace

2-8mca Sem restritor de vazio
20 - 80 kPa  Sin restrictor de caudal
0,2 - 0,8 kgflem? Without flow restrictor

20 - 40 mca Restritor de vazio preto
200 - 400 kPa Restrictor de caudal
2,0 - 4,0 kgflem* negroBlack flow restrictor

8-20 mca Restritor de vazio vermelho
80 - 200 kPa Restrictor de caudal rojo
0,8 - 2,0 kgflem? Red flow restrictor

Piston dafiado Reemplace
El agua sale continuamente - -
9 (pérdidas) Eje dafiado Reemplace
Canastilla dafiada Reemplace
. . Pistéon dafiado Reemplace
Tiempo de cierre corto
Cilindro dafiado Reemplace

Tiempo de cierre demasiado
largo

Piston dafiado/obstruido

Regular el tiempo del sistema

reemplace

regulador (17160138 - 17160038) 0

Caudal en exceso
00444506 /00490706 /00773838

RRC no instalado

Instale

RRC (totalmente) abierto

00108304 /17161006 Ajuste el caudal
L . | Retentor dafado Reemplace
Pérdidas bajo del botén
Eje dafiado Reemplace
MAINTENANCE
PROBLEM PROBABLE CAUSE SOLUTION
Water supply interrupted Check/open supply pipe
Water does not flow or flow |Angle stop valve not opened Open

volume too low

Angle stop filter clogged

Clean or replace

Aerator clogged

Clean or replace

Piston damaged Replace
Water flows continuousl| .
(leak) Y Spindle damaged Replace
Seat damaged Replace
. Piston damaged Replace
Water flow time too short
Cylinder damaged Replace

Water flow time too long

Piston Damaged/clogged

Adjusting with the regulatory system

time (17160138 - 17160038) or
replace

Flow volume too high
00444506 /00490706 /00773838

00108304 /17161006

Angle stop not installed

Install and adjust

Angle stop totally opened

Adjust the flow rate

Leak under the button

Retainer damaged

Replace

Spindle damaged

Replace

n 00774038 / 1716070 / 00632806 * Usar redutor 3/4" x %" somente em tubulagao 3/4"
® * Utilizacion del reductor 3/4 "x ¥2" solamente en tubo 3/4 |

1’ * Using reductive 3/4 "x %" pipe 3/4 "only

Fita veda rosca
Cinta vedante de rosca
Thread seal tape

ANTES DO PRIMEIRO ACIONAMENTO E NECESSARIO “PURGAR” A REDE HIDRAULICA, PARA RETIRAR O AR DO
SISTEMA.
FACA ACIONAMENTOS RAPIDOS E REPETIDOS ATE COMEGARA SAIR AGUA.

ANTES DE LA PRIMERA UNIDAD ES NECESARIO "PURGA" LA RED HIDRAULICA PARA ELIMINAR EL AIRE DEL
SISTEMA.
HAGA UNIDADES RAPIDAS Y REPETIDAS EMPEZAR AGUA.

BEFORE THE FIRST DRIVE IS NECESSARY TO "PURGE" THE HYDRAULIC NETWORK TO REMOVE AIR FROM THE
SYSTEM.
MAKE QUICK DRIVES AND REPEATED TO START OUT WATER.

Limpeza do arejador/Limpieza del aierador/Aerator cleaning

1| H




Instalacgéo / Instalacion / Installation Dimensionais / Dimensiones / Dimensions

00490706 § ’1 2
_ . ~ mm
RESTRITOR DE VAZAO 2_ 8 mca S‘em res‘tntor de vazéao 28
20 — 80 kPa| sin restrictor de caudal
RESTRICTOR DE CAUDAL 0,2 - 0,8 kgffcm? 80 mm
FLOW RESTRICTOR 341 ps)| Without flow restrictor (3,15 in)
ET
EN
. ~ © o
Verifique a pressao local e instale de 8 — 20 mca| Restritor de vazéo vermelho | . — <
acordo com a tabela ao lado. 80 — 200 kPa| Restrictor de caudal rojo é eT z
0.8 - 2,0 kgflcm™| pe flow restrictor Plles Ew
Verifique la presion local e instale de 11-29PSI £ %g
acuerdo con la tabla al lado. 3o | | 1
20 — 40 mca| Restritor de vaz&o preto = lo 2‘147’2"‘
Checl((j the tloi’e;l pr;s,stull)'e ;nd i%stall ) 5004—04I(()Of/kPa2 Restrictor de caudal negro 731n)
according to the chart by the side. ,0 — 4,0 kgf/lcm ; 101 mm
00773838 29 — 58 pg)| Black flow restrictor L ~—(3.98n)
G1/2" 18 mm
(0,69in,)
2 Instale o restritor de vazio se houver necessidade. —
Instale limitador de flujo si es necesario. = E f +H 29 mm
. . (=) 2y -
Install flow restrictor if necessar NS & (0.85in)
\ G1/2" - B
00773838 151 mm = 46mm _,
(5,93in) (1,811in)
£c -
753,1 \ E o € €
L \ go 3
\ - M-
RESTRITOR DE VAZAO* G 12 ‘ E*E
RESTRICTOR DE CAUDAL* i € =
FLOW RESTRICTOR* m@ @ﬁ{m‘
111 mm
(4,38in)
00108304 00444506
£T )
58
o s B —
00 < Ec
5 £ Eg ||
g 5= s g. 52 mm
= T N~ (2,05in)
El5 - _
1S 8 [ E E
o | | ] | el
G1/2" i
57mm i
(2,24in) 116mm sz | [T
H 45 mm £ c
(4,57in) 18 mm g 77 Es 18 mm
(0,69in) 7] N (0,69in) 11
= £€ 5 (5285mm) Q EE%* 22 mm
Gir" Ez eoin =g (0,85in )
00773838 B NG
— G1/2" oo
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Dimensionais / Dimensiones / Dimensions

Instalac3do / Instalacion / Installation

161mm
17161006 Baamm (6,34in)
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00444506 00490706

00108304

00774038 175 mm
(6,91in)

42 mm
(1,67 in)

—~ )

147 mm
(5,77 in)

00632806/ 17160706

146mm
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(5,741in)
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